Parametryzacja modutu sterowniczego

(* fragment *)

Uktad GPRS sterowania 1 nadzoru

biofiltrow skali mikrotechniczne;j
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B Program konfiguracyjny

Dane uzytkownikdw

Liczha uzythoonmnik o 4 -

Mr o Mumertelefonu Adres e-mail Fodstuch Zdalna Echo
konfiguracja

1 |+485 mrreeees (| weres r v v
2. |+dBGeeeerees | r v n
3 [#4BE e |Zeweee r n n
R r n n
5| | r N r
6| | r N r
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Pararnetry audio (podstuch, gtosnik)

‘Wzmocnienie mikrofonu  min Ji max ‘Wzmocnienie gtognika  min Ji max
Status: podiacz LSE <Wstecs Z2z24 Dalej > | Foroc ‘ Anuluj |

B Program konfiguracyjny

Pararetry modutu

[ Kod PIN karty SIk Centrum SMS
Kod dostepu ShdS-em res Mazwa modul GOS1

W tdaksymalna liczha wysdanych SMS-dw [/ 24 godziny &0

Zasilanie zewngtrzne

Witvdlj W SRS T E-mail |Brakzasi|ania po zahiku napigcia przez 20 min,
Wavsllp W SMS T E-mail |W|au:z|:ne zasilanie po pojawieniu sig napigcia 10 min.

Uzytkownicy Shis M1 T2 W3 4 L] N r
Uzytkownicy E-mail T r r [ r I ™ r

Zasilanie akurmulatorowe

Wheslip W SME T E-mail |Napiecie<1ﬂ'\:‘ po obnizeniu napigcia ponizej | 100 %
Wl [ 85 [ E-mail | powWZroSCie napiecia powey? e| 4

Uzytkownicy ShM3 M1 T2 M3 4 [ ™ [ r
Uzytkownicy E-mail T r r ™ r I [~ I

Status: podiacz USB <Wistecz Jzed Dalej > | Formoc Anuluj ‘
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B Program konfiguracyjny

Wejscie IIN-1

W YWiace  Mazwaw raporach SMS/E-mail r W Aktawne 24h

Tryb |nDrmaIniezamkni@ty—NC j Wheewalanie m Fobudzenie [5] m
[ Impulsy ’7 kasu] po [s] li

EYE v CrascUPu [5e <] liccbawysenych CUPew [ ]

M SMS [ E-mail OMN |F"'|a“G1 - awiaria, liczha prab wysytania SMS-Gw R

" SMS [ E-mail OFF |
Lzytkownicy CLIP r r r ™ r I [~

-
Uzytkownicy SMS M1 T2 M3 T 49 I [ ™ I
[

Uzytkownicy E-mail T r r ™ r I [~

[ Funkcja logika -0 Sposob sterowania | J | [s]
po czasie [=] | povtarz razfy po czasie [s]

Motatka |

Status: podiaez USE <‘Wstecz hz2dq Dalej > | Fomoc Anuluj

B Program konfiguracyjmy

Whyjscia
MF Mazwa w komendach Stan Timer: czas whaczenia [/ welaczenia wyjscia
i raportach poczatkows

OUT-1  |Grzanie 1 T wWigcztimer | |
ouT-2 |Grzani92 [ “Whace timer | |
ouT-3 |Grzani93 [ “Whace timer | |
OUT-4  |Grzanie 4 NO | T wiacztimer | |
OUT-E  |Grzanie & NO | T wiacztimer | |
OUT-6  |Grzanie & INO »| T wiscztimer | |
Motatka |

Whjscie syonalizujgce awarig [AWvWER])
[ “Wiacz wyjscie Stan poczatkouwny

Awaria musi wystapic przez czas [s] r

Notatka

Status: podigez LISE < WWstecsz 13z24 Dalej > | Fomoc ‘ Anuluj |
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B Program konfiguracyjny

Czujnik temperatury CT  nrb
W “Wiace  Mazwa czujnika |Czujnik B W Akbowne 24h Abktualna termperatura; |

Foziom temperatury 1 ['C] 20 Histereza [C] 2  Pobudzenie [5] 5.0
Brak. j Czas CLIF-u liczba wysytanmych CLIF-Ow

I [ E-mail OM | liczha prob wysytania ShMS-tw

r [~ E-mail OFF |

LIzytkownicy CLIP [ I ™ [ I r I r
Lzytkownicy SMS M1 2 M3 T4 [ ™ [ r
Uzytkownicy E-mail - [ r r [~ r r - r

W Funkcjalogika -0 |E ~| Jesliternperatura 1 |Dbni2y sig j |W+qczf\f‘-f‘y+qczj | [=]
poczasie[s]| 100 ipowtorz razfy po czasie [5]
W Poziom temperatury 2 ['C] 10 Histereza ['C] 1 Pohudzenie [s] 100

" SMS [ E-malOM |

¥ SMS [ E-mail OFF |uwaga zimno 6

Status: podigcz LISE <Wstecz 19z 24 Dalej > | FPomoc Anuluj

M Program konfiguracyjny

Raport SMS: informacje wysylane w rapaortach

MNazwa modutu v

Uzbrojenie B

Wejécia v 1 VM2 M3 M4 WE WE

YWhiscia 1 M2 W3 M4 W5 ME TCL [T awR
Mapiecie zasilania v

Mapigoie akumulatora W

Temperatura v 1 W2 W3 W4 WE WE

Poziom sieci GS r

Liczha 5h5 v

Czas v

[ \Wysyhanie raportu co | J i rozpocznij o

Fowiadamiani ugytkownicy [ I I r r r I r

Status: podiacz LSBE <Mstecz 21z:24 Dalej » | Faomoc Anuluj
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B Program konfiguracyjny.

Fapart E-mail: informacje waysytane w rapontach

Mlazwa modutu I

Lizhrojenie [

Wejscia V1 V2 W3 W4 W5 WE

Whidcia V1 Mz M3 M4 M5 ME [ CL [ AWR
MNapigcie zasilania o3

Mapigcie akumulatora W

Temperatura i bz W3 W4 W5 W0

Foziom sieci Gk [

Liczbha SMS v

Czas v

[ ‘Whesytanie raportu co J I roZpocznij o

Powiadamiani uzytkownicy r I I r I I r

Status: podigez LISE <Wstecz 22:z24 Dale) » | Fomoc Anuluj

B Program konfiguracyjny

-Biezace dane modutu Testtransmis)i GEM/GFRS
Murmer telefonu ’7 Telefon/E-mail I
Operator [ | s EME | vyl E-mail
Foziom sieci GEM ll ShE
MNapiecie zasilania ’w
Mapiecie akumulatora, ]W Wik cia
Wejscia Terperatura QT _] Grzanie 1
N | Tord 1 [ 30T Caujnik OUT2 _ | Greanie 2
N2 | Torz 2 [ 23°C Caujnik2 OUT-3 [ Greanie 3
N3 | Tor3 3 [ 28C cajnik3 OUT-4 | Grezanie 4
N4 | Tord 4 [ 30°C Caujnik4 OUT-S [ Greanie 5
NG | Tors 5 | 29°C Caujniks QUT-6 [ Grzanie®
NG| Tore 6 [ 29°C Caujnike oL _ | Brama
AWR
Status: GPRS OK <Wsterz | 23z24 [ Dale> | Pomoc | Anuly
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